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INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta A.N. APELE ROMANE — ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES, str.
Koteles Samuel, nr.33, telefon: 0265-260289, 026-5265420,fax:0265-264290, 0265267955, e-mail:
licitatii@dam.rowater.ro, prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru
selectarea si atribuirea, prin achizitie directa cu respectarea art.7 alin.5 din Legea 98/2016 si art.43 din
HG nr.395/2016, a contractului de executie lucrari, avand ca obiect :

»Reparatii la retea electrica la Baraj Cincis”

Cod CPV: 45310000-3 Lucréri de instalatii electrice (Rev.2) ;
Valoarea maxima estimata a achizitiei : 47.133,62 lei fara TVA :
Sursa de finantare : surse proprii ;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor ;
Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de executie lucrari :
Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut (fara TVA);
Durata contractului : pana la 31.12.2022;
Termen de executie : maxim 60 de zile de la emiterea ordinului de incepere si nu mai tarziu de
21.12.2022 ;
Termen de plata: 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale la sediul achizitorului .
Descrierea contractului : Lucrarile necesare sunt descrise in caietul de sarcini atasat prezentei invitatii.
Propunerea tehnica va fi intocmita in conformitate cu specificatiile tehnice mentionate in invitatie (cu anexa
caiet de sarcini) cu prezentarea punctuala clara si concisa a modului de indeplinire a tuturor cerintelor
minimale solicitate prin caietul de sarcini.In cazul in care oferta nu respecta cerintele solicitate,oferta poate
fi respinsa .
Operatorii economici interesati sa depuna o oferta la prezenta achizitie au obligatia de a prezenta (anexat
ofertei tehnice) cel putin urmatoarele documente:
fisa cu informatii generale (Denumire operator/sediul central/adresa/CUl/telefon/fax/e-mail) ;
certificat de inregistrare la ONRC , din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului
corespunde obiectului achizitiei :
ofertantul castigator se oblige sa respecte reglementarile referitoare la conditile de munca si
protectia muncii in conformitate cu legislatia in vigoare :
executantul se obliga sa supravegheze lucrarile, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile
si toate necesitatile pentru buna desfasurare/executie a lucrarilor contractate
Garantia lucrarii : Termenul de garantie acordat lucrarilor executate este de minim 2 (doi) ani de la
data receptiei lucrarilor. Executantul va preda beneficiarului documente care sa ateste calitatea si
conformitatea materialelor puse in opera . .
Oferta financiara se va intocmi respectand cerintele caietului de sarcini, va prezenta explicit toate
cheltuielile aferente unui contract la cheie privind executia »Reparatii la retea electrica la Baraj
Cincis” conform caietului de sarcini.

Adresa de corespondenti: Cod Fiscal: RO 23719936
str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Targu Mures, jud. Mures Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Tel: +4 0265 260 289 | +4 0265 205 200 Trezoreria Targu Mures

Fax: +4 0265 264 290 | +4 0265 265 059
Email: registratura@dam.rowater.ro | dispecer@dam.rowater.ro Pagina 1 din 2



Considerand amplasamentul deosebit al lucrarii, in vederea intocmirii corecte a ofertei tehnice si
financiare, autoritatea contractanta solicita _vizitarea a amplasamentului de catre _potentialii
ofertanti.(formular vizitare amplasament).

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la persoana de contact dl.Alin Maris — sef birou EL- UCC — SCH
Sistemul de Gospodarire a Apelor Hunedoara tel: 0730/982.227 (0254/21 1773, 0254/215740).
Propunerea tehnica va fi intocmita in conformitate cu specificatiile tehnice mentionate in caietul de sarcini
va fi transmisa autoritatii contractante la adresa email licitati@dam.rowater.ro iar oferta financiara
reprezentand valoarea totala (fara TVA) a lucrarilor de executat, se va depune pana la data de 31.10.2022
ora 12% in Catalogul electronic — SICAP www.e-licitatie.ro, cu denumirea explicita: ,Reparatii la retea
electrica la Baraj Cincis”,cod CPV : 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) .

Caietul de sarcini se regaseste atasat prezentei invitatii de participare.

Director Tehnic E.M.- I.1.
dr.ing. Rodica Colceriu

intocmit, ing’ rentiu Bolat — serviciu AMLS

Invitatie reparatie retea electrica Baraj Cincis 2022
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Caiet de sarcini

in vederea demardrii procedurilor pentru executia lucrdrii:

LRenaratii 1a retea electrica la Baraj Cincig “cuprins in Programul Tehnic 2022 al ABA Mures, lucrdri §i reparafii

executate de ter{i.

1. INFORMATII GENERALE
Autoritatea contractantd
Administratia Bazinald de Apd Mures, Targu-Mures
Descrierea cadrului existent in sectorul relevant

La haraj Cineis, judetul Huredoara, bransamentul electric JT de fa transformator la cladire include o sectiune aeriana,
ne stalpi de lemn, care trebuie reabilitata. Datorita acesteia in anul 2019 a avut loc un incident care a distrus mai muite
echipamente electrice, printre care serverul instalat in cadrul projectului Watman, filnd lovitd de traznet.

Adresa de corespondenia

sir. Dr. Victor Suiaga, nr 9, C.P. 330161, Deva, jud. Hunedoara Cod Fiscal: RO23719936
Centrala Tel: +4 0254 211773, 215740, 230699 Cod IBAN: R032 TREZ 4765 0?20 1X01 4809
Dispecerat Tel: #4 0254 221323, +4 0737166734 Trezareria Targu Mures

Fax: +4 0254 211536

Email: dispecer.sgahd@sgahd.dam rowater.ro EApi0eRIfein



2. SCOPUL PROIECTULUI $I REZULTATE ASTEPTATE
Obiectiv general:
Cresterea nivelului de protectie la supracurenij si supratensiuni accidentale.
Obiective specifice

Inlocuirea traseului aerian cu cablu ingropat 3x95+50N minp Al, pe o distantd de 260 metri, pe traseu! citre cabina
barajistului §i mai departe cu cablu 5x16 mmp pe o distantd de 130 metri péna la birouri, mentarea a doud tablouri de
distributie cu sigurante automate i protectie la supratensiune, realizarea conexiunilor electrice, executarea unei prize de
pdmant §i a tuturor misurdtorilor i verificarilor necesare pentry punarea sub tensiune, inclusiv predarea buletinelor de

mésuritori electrice.

Se solicité asigurarea unei garantii de minim 2 ani.

Rezultate asteptate

Cresteres sigurantei in exploatare a echipamentelcr electrice §i imbundtatirea aspectului estetic.

3. SCOPUL PRESTATILOR
Nscesitatea

Avdnd in vedere cd In urma traznetului au fost distruse mai multe echipamente electrice, printre care serverul instalat
in cadrul proiectului Watman se impune schimbarea fn totalitate a retelei eiectrice deoarece aceasta nu mai corespunde din
punct de vedere al sigurantei in exploatare.

Descrierea proiectului

Lucrérile vor cuprinde toate operatiunile specifice pentru realizarea traseului nou de cabluri ingropate, cu refacerea
terenului, infocuirea tablourilor electrice, montarea siguranteior, protectorilor, efectuarea conexiunilor electrice, executarea
nrizei de pimantare, inclusiv procurarca materialelor necesare finalizdrii lucrdrii §i transportul acestora de ia

furnizor/prestator.

Valparea estimatd = 47.133,62 lei (valoare fird TVA )
Gruparile tintd
Activitati si rezultate specifice (pericada de analizh documentard, perioada de implementare).

Perioada: anu! 2022, semestru! Il
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Activititi si rezultate specifice (perioada de analizd documentard, pericada de implementare)

Perioada: Trimestrul IV 2022

4. SPECIFICAT!I TEHNICE
Luerérile se vor executa la reteaua electricd Baraj Cincig:
- profil pantru cablu de 1 kY cu strat protector: 240 m;
- tuburi pve tip corugat perete dubly, d= 110 mm: 240 m;
- cablu de energie electricd nearmat cu conductoare de aluminiu de 1 kV: 260 m;
- cablu de energie eleciricd armat cu condustoare din cuprude 1kV: 130 m:
- tablou de distributie echipat pentru brangament cu sigurante automate: 2 bug;

- racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 50-70 mmp: 2 bue

5. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
Aspecte organizatorice
Responsabil pentru urmarirea lucrarilor cu terti, conform PT 2022 :

ABA Hures, SGA Hunedoara: ing. Gaiu longl - ef formatic Baraj Cinclg

6. LOGISTICA §I PLANIFICARE
Locatia
Bayaj Gincig, jud. Hunedoara
Data demaririi §i perioada de executie

Trimestrul 1V 2022

7. CERINTE
Personal:
Luctirile electrice vor fi executate exclusiv cu personalul prestatorului.
Conditiile la locul de muned
Beneficiarul asigurd accesul la amplasamentul lucrérilor,
Facilitati oferite de prestator -
Echipamentul

Echipamentu! folosit I realizarea lucririlor este de competenia prestaterului,
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Cerinte pentru raportare (PV - receptie partiald si finald)

Situatii de lucréri;

Proces verbal de receptie la terminarea lucrérilor;

Proces verbal de receptic finald dupd expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
8. TERMEN DE LIVRARE / PRESTARE / EXECUTARE

Maxim 90 de zile de la primirea ordinului de facepere a luerérii,
9. GARANTIA PRODUSULUI / SERVICIULUI / MARFH

Garantia lucririi va fi de 24 de luni de la data semndrii pracesului verbal de receptie la terminarea lucririi.
10. REGLEMENTAR] TEHNICE

Verificdrile de calitate vor i efectuate de responsabilul tehnic din partea executantului i responsabilul de luerare
al beneficiarului.

Se verificd respectarea devizului de lucréri si caietului de sarcini.
Calitatea lucririlor se verificd pentru:

- Luerdri aparente;
- Lucrdri care devin ascunse {daci este cazul)
- Luerdri in faze determinante {daca este cazul)

Lista reglementarifor nu este limitativa. Pot fi {olosite alte norme tehnice care conduc fa cresterea calitd{ii lucrariler.

Anexa nr. 1|2 caietul de sarcini: Deviz ,Reparatii retea electric |2 Baraj Cincis” este parte integrantd a prezentului
caiet de sarcini.

Birector,

ing. Aurica Ldsconi

Inginer sef

ing. Leontin Grozav

et

-
—~ Y

intocmit

Sef birou EL-UGC-SCH

ing. Alin Maris %}y ;,/ 7
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Obiectivul: Baraj Cincis
Oblectul: Reparatii retea electrics
Davizul: Reparatii retea slectrica la Baraj Cincis

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Anexa 1 - parte integranth a caietului de sarcini

SECTIUNEA TEHNICA

Nr| Simbol | Capitolul de lucrari UM | Cantitatea

1 |TSCU3A21 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc.cu |100 0.78
motor cu ardere interna si comanda hidraufica.in : me  |Material:
pamant argilos descarcare in depozit,leren catg 1in Manopera:
conditille gospodaririi apelor Utilag:

Transport:

2 |TsD18XA Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate |mec. 76
ale liniilor de joasa tensiune executata cu pamant Matenal:
provenind teren usor Manopera:

| Utilai:

L Transport:

|3 |W2H2As Profil peniru cable de 1 KV gu strat protector din nisip  |[m 240

| §t banda din PVC pt. cable - profit M:tablou de Material:
disciributie Manopera:

‘ Utital:

| Transport:

4 |TH20B1 Tuburi pvc tip corugat perete dublu, tuburi d=110mm  |m 240

Materiat:
Manopera:
Utilaj:
Transpori:

§  |W2G01H# Cablu de energie slectnea nearmat, cu conductoare m 260
din aluminiu de 1KV. pozat In tub, cu tractivne manuala Material:
secliunea de la 3x70+35 pand la 3x85+50 cu obstacole Manopera:
sau cu greufatea specificd 1,501 -2,600kg/m: Utila:

Transpori:

8 |W2G05F# Cablu de energie electricd armat, cu conductoare din  |m 130
cupru de 1KY, pozat In gant pe pat de nisip, cu Material:
tractiune manuald sectiunea pand fa 4x16 mmp, cu Manorera:
obstacole sau cu greutates specifica pana la 1,4kg/m; Utila]:

Transport:

7 |W2i04A% Maontare electrod orizontal din platbanda zincata pentru (kg 40

priza de p&mant In teren normal, Material:
Manopera: N
Uttilaj:

. Transport:

8 |W2i05A% Moniare electrod vertical din {eava de ofel zincatide 2 [m 5
172" pentru priza de pdmént in teren normal; Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
G |W2I06A# Imbinarea prizes de legare la padmant cu suruburi buc 4
zincate Matetial:
Manopera:
Utilaj:
) Transport:

10 |W2EQTER Tablou de distribujie echipat pentru brangament cu bue 2

sigurante automate. montat aparent pe zid. inclusiv usa \Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:




11

W2EZ0D#

Racordarea circuitelor electrice in tablouri 12 borne cu
sectiunea de 50-70mmp:

buc

10

Material:

Manopera:

Uitila:

Transport:

12

W2J03A%#

Verificarea prizelor de pamant

bue

1

Matenal:

Utitaj:

Manopera:

Transport:

13

W2J04A

Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de
distributie, cutilor de distributie

buc

Material.

Manopara;

Utilaj:

Transport

14

W2J068#

Verificarea brangamentelor in vederea receplieisia
punerii In funcliune {rifazic

Duc

Material;

Manopsera:

Utila].

Transport:

W2J02A%

Verificarea gi incercarea retelei electrice subterane in
vederea receptiei si punerii in funcliune cablu nou.

buc

Material:

Manopera:

Utta):

Transport:

16

XA10A

Diferenta de pret pentru transportul auto al materialeior

mii el

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SGA HUNEDOARA

sef birow EL-UCC-SCH inginer sef
ing. Alin

is ing. Leontin Grozay /
v =

VY




Obiectivul: Baraj Cincis
Obiectul: Reparatii inst el

Devizul: deviz 1

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materia

Nr Simbol Denumirea resursei materiale Furnizorul | Cantitatea UM | Greutate
1 6202820 |Apa potabila Depozit 7,6 mc 7.6
2 6716953 |Banda avertizoare inscriptionata din pvc 250mm latime Depozit 48 kg 0,0113
3 6719826 |Banda avertizoare neinscriptionata din pvc 250mm Depozit 48 kg 0,0113
latime
4 3701413 |[Banda otel 40x4 zn Depozit 41,2 kg 0,0517
5 3701413 |Banda otel 40x4 zn Depozit 1,25 kg 0,0016
6 18073 Cabluri de energie tetrapolar elice vizibila 0,6 / kv 3 x 95 Depozit 266,5 m 0
+ 50 N mmp AL
7 18073 Cabluri energie cyaby 0,6 / 1 kV 5 x 16 M s 8778 Depozit 133,25 m 0
8 2100830 |Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 Depozit 6 kg 0,0061
9 7815020 |Material marunt (bumbac,petrol) Depozit 0,05 % 0
10 7815020 |Material marunt (bumbac,petrol) Depozit 0,1 % 0
11 7815040 [Material marunt (bumbac,petrol, electrozi sudura,vopsea |Depozit 10 % 4]
anticoroziva pe baza de bitum )
12 7815036 _|Material marunt (bumbac,unsoare) Depozit 4 % 0
13 7815035 [Material marunt (bumbac,unsoare, benzina) Depozit 0,2 % 0
14 2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm Depozit 19,2 mc 25,92
15 5842704 |Piulita zincata m10 Depozit 8 buc 0,0002
16 5842728 [Piulita zincata m12 Depozit 8 buc 0,0002
17 5853326 |Prezon filetat zincat m10x80mm Depozit 8 buc 0,0005
18 5882179 |Saiba plata pentru m10 zn Depozit 0,016 kg 0
19 15882193 |Saiba plata pentru m12 zn Depozit 0,12 kg 0,0001
20 5805482 [Surub cu cap hexagonal m12x40 zn Depozit 8 buc 0,0005
21 6700456 |Teava din p.v.c.rigid tip m 110x 5,3 stas 6675/2 Depozit 2424 m 0,6302
22 3505920 [Teava nefiletata de otel zincat d2 1/2 Depozit 51 m 0,0263




Obiectivul: Baraj Cincis
Obiectul: Reparatii inst el
Devizul: deviz 1

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

14 lunie 2021
Nr | Simbol Denumirea meseriei Cantitatea

1 20221 Electrician cabluri subterane categoria a Il-a 31,2
2 20221 Electrician cabluri subterane categoria a Il-a 6,5
3 20231 Etectrician cabluri subterane categoria a lll-a 5,66
4 20241 Electrician cabluri subterane categoria a IV-a 4,36
5 20251 Electrician cabluri subterane categoria a V-a 1,63
6 20211 Electrician cabluri subterane categoria | 33,6
7 20131 Electrician linii electrice aeriene categoria a Ill-a 2,6
8 20141 Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a 2,57
9 20111 Electrician linii electrice aeriene categoria | 48
10 |20111 Electrician linii electrice aeriene categoria | 4,35
11 40431 Miner in subteran categoria a lll-a 62,9256
12 40441 Miner in subteran categoria a IV-a 125,8512
13 320551 Muncitor necalificat categoria a Il-a 59,28




Obiectivul: Baraj Cincis

Obiectul: Reparatii inst el

Devizul: deviz 1

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a

14 Junie 2021
Nr | Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea
1 4806 Autolaborator tip Im3 auto 5t pentru verificari centrale si statii 0,74
electrice
2 3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc 1,9152
3 3006 Grup termic de sudura 28-35kw 0,2




Obiectivul: Baraj Cincis
Obiectul: Reparatii inst el
Devizul: deviz 1

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind

14 lunie 2021

Nr | Simbol Tipul de transport Tone
P p transportate
1 20019323 |Transport diferenta pret 1000




